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本研究針對鳳凰人工心臟之流場加以探討以配合其改良計畫。一般而言，血栓之產生是由於人工心臟腔內之血流無法完全清洗壁面而有停滯點產生，此為血栓沉積之處，以及腔內紊流應力達到破壞血球之閥值，因而破壞紅血球及血小板而產生血栓及血栓栓塞等併發症。本研究對以上流況做一詳細探討，使用方法為流場可視化及二分量雷射流速儀定量量測，前者方法有助於流場整體觀察，後者則用於逐點量測速度做定量量測。此結果將做為改良設計的依據。

